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Luciano BEDDINI - architetto

ROCCA DI CAPODACQUA

PIANO DI RECUPERO PER LA RICOSTRUZIONE DI

PORZIONI DI IMMOBILI PREESISTENTI

ANTICA SARTORIA s.r.l

Via Stefan Andres n. 9, POSITANO 84017 (SA)

Riccardo VETTURINI - ingegnere

INGENIUM
06034 FOLIGNO, L.GO MARCHISIELLI 3/b TEL. 0742 358288 FAX 0742 359259 E-MAIL: posta@ araut.it www.araut.it

SEDI OPERATIVE:

SEDE LEGALE:

06034 FOLIGNO, CORSO CAVOUR 84 TEL. 0742 350701 FAX 0742 340587 E-MAIL: ingeniumsrl@gmail.com  www.ingeniumsrl.it

Sezione di riferimento
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STATO DI PROGETTO

DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA

LINEA GAS E FOGNATURE 13

FOGNATURA ACQUE NERE ESISTENTE

RECAPITO ACQUE NERE ALLA FOGNATURA PUBBLICA ESISTENTE

LEGENDA

CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE NERE

POZZETTI DI RACCORDO ACQUE NERE

DISCENDENTI PLUVIALI

CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

FOGNATURA ACQUE BIANCHE ESISTENTE

POZZETTI DI RACCORDO ACQUE BIANCHE

>60cm

Nastro segnalatore

TERRENO

>20cm

>20cm

REINTERRO,

opportunamente costipato

SABBIA

TUBAZIONE IN PEAD Ø 63

TUBAZIONE IN PEAD Ø 63

INTERRATA A 60 cm SU LETTO DI

SABBIA E NASTRO SEGNALATORE

GIUNTO DI TRANSIZIONE

ACCIAIO RIVESTITO IN

POLIETILENE

POZZETTO D'ISPEZIONE NON A

TENUTA A PROTEZIONE DEL

RACCORDO POLIETILENE-RAME

INTERCETTAZIONE

GENERALE GAS

TUBO GUAINA

n. 2 tubi gas sottotraccia a pavimento

(rame Ø22x1.0  senza giunzioni)

TERRENO

PARETE ESTERNA

TUBAZIONE GAS GPL

POZZETTI DI RACCORDO TUBAZIONE GAS GPL

PARTICOLARE RECAPITO ACQUE NERE AL POZZETTO

DELLA FOGNATURA PUBBLICA ESISTENTE

TUBAZIONE GAS GPL

PARTICOLARE SCAVO

TUBAZIONE GAS GPL

PARTICOLARE POZZETTO


